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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Правила устанавливают технические требования на проектирование, устройство, 
изготовление, монтаж, ремонт и безопасную эксплуатацию взрывозащищенных вентиляторов. 

Требования нормативного акта распространяются на взрывозащищенные вентиляторы ради-
альные от №2 до №20, осевые от №2,5 до №12,5, которые перемещают газопаропылевоздушные 
смеси из помещений взрывоопасных зон, отнесенных по классификации “Правил устройства электро-
установок” (ПУЭ, разд.7) к зонам классов В-І, В-Іа, В-Іб, В-Іг, В-II, В-IIа. 

Требования настоящего нормативного акта не распространяются на вентиляторы для морских 
и речных транспортных средств, а также на шахтные вентиляторы. 

Правила обязательны для всех работников, которые выполняют работы по проектированию, 
изготовлению, испытанию, монтажу, наладке, ремонту, техническому диагностированию и эксплуата-
ции взрывозащищенных вентиляторов. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих правилах используются действующие в Украине следующие нормативные доку-
менты: 

№ 
п/п 

Обозначение 
нормативного акта 

Наименование Кем, когда утверждено, 
регистрация в Минюсте 

1 2 3 4 
1. ДНАОП

0.00-1.03–93
Правила устройства и безопасной эксплуа-
тации грузоподъемных кранов. 

Утверждены приказом 
Госнадзорохрантруда 
Украины от 16.12.93 г. 
№128 

2. ДНАОП
0.00-1.21–84

Правила технической эксплуатации электроус-
тановок потребителей. 

Утверждены Главгос-
энергонадзором Мин-
энерго СССР 21.12.84. 
Изменения: 1988г. 

3. ДНАОП
0.00-1.21–95

Правила безопасной эксплуатации электроус-
тановок потребителей. 

Утверждены приказом 
Госнадзорохрантруда  
Украины от 09.01.98 №4 

4. ДНАОП
0.00-1.29–97

Правила защиты от статического электричества Утверждены приказом 
Госнадзорохрантруда 
Украины от 22.04.97г. 
№103 

5. ДНАОП
0.00-4.12–94

Типовое положение об обучении, инструктаже 
и проверке знаний работников по вопросам 
охраны труда. 

Утверждено приказом 
Госнадзорохрантруда 
Украины от 4.04.94 г. 
№30 

6. ДНАОП
0.00-5.12–74

Типовая инструкция по организации безопас-
ного ведения огневых работ на взрывопожаро-
опасных объектах 

Утверждена 
Госгортехнадзором 
СССР 7.05.74г. 

7. ДНАОП
0.01-1.41–72

Правила пожарной безопасности при проведе-
нии сварочных и других пожароопасных работ 
на объектах народного хозяйства 

Утверждены ГУПО МВС 
СССР 29.12.72г. 
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